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Nazwa klienta: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bifgoraju,
Oddziat Nadzoru Sanitarnego
Adres: 23-400 Bitgoraj ul. Gen. H. Dgbrowskiego 15

Probki pobrano przez przedstawicieli PPIS w Bitgoraju zgodnie z Planem poboru prébek narok 2017
wg norm: PN-EN SO 19458: 2007, PN-EN IS0 5667 — 1: 2008 '

Cel poboru/badania probek: monitoring przegladowy zgodnie z harmonogramem na rok 2017, w celu
uzyskania informacji do okre$lenia czy wartoéci ustanowione w rozp. MZ z dnia 13 listopada 2015r.
w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi ( Dz.U.z 2015r. poz. 1989) sa
przestrzegane przez Zaktad Gospodarki Komunalnej ul. Przemystowa 10, 23-415 Ksiezpol
monitoring kontrolny: w celu uzyskania informacji o jakosci sanitarnej wody z wodociagu zbiorowego
zaopatrzenia Ksiezpol

Nr protokétu pobrania probki: | 0602/30/17

Data, godzina pobrania prébki: | 05.04.2017r. godz. g% — 9%

Rodzaj urzadzenia wodnego: wodocigg zbior. zaopatrz. — Ksi¢zpol

Zaklad Gospodarki Komunalnej w Ksi¢zpolu

Wiasciciel, adres: ul. Przemystowa 10, 23-415 Ksi¢zpol

Warunki transportu prébki: lodéwka samochodowa

Temperatura transportu probek | temperatura 3,9°C

Stan probki: prawidlowy

Data, godzina przyjgcia probki

, 00
46 T dbaitain 05.04.2017r. godz. 13

Uwagi:

e Niniejsze Sprawozdanie z badan zawiera wyniki badaf objgte zakresem akredytacji oraz wyniki badan
nieakredytowanych. Wyniki spoza zakresu akredytacji zostaly oznaczone ™"

o Wyniki dotyczg wylacznie badanych prébek .

o  Sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody Laboratorium nie powinno by¢ powiclane inaczej jak tylko w calosei

o Klientowi przystuguje prawo zlozenia reklamacji w ciggu 14 dni od daty otrzymania Sprawozdania z badan
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Kod probki: 272/176/NW/17

Miejsce poboru prébki: Ksiezpol, ul. Koscielna 49A — kran fazienka

WYNIKI BADAN Z PRACOWNI ANALIZ INSTRUMENTALNYCH

RODZAJ OZNACZENIA
METODA BADAWCZA
norma / procedura badawcza

JEDNOSTKA
MIARY

DOPUSZCZALNA

WARTOSC

WYNIK
BADANIA

Stezenie

selaza metoda plomieniows;j absorpcyjnej

spektrometrii atomowej ( FAAS)

Stezenie PBL - 6 wydanie 2 z dnia 10.03.2006

manganu

Stezenie chromu
metoda ptomieniowej absorpeyjnej spektrometrii atomowej
(FAAS)  PN-EN 1233:2000

Stezenie glinu

metoda absorpeyjnej spektrometrii

Stezenie niklu atomowej z atomizacja

elektrotermiczng (ETAAS)

Stezenie olowiu PN-EN ISO 15586: 2005

Stezenie kadmu

Stezenie arsenu

metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej
z generowaniem wodorkow (HGAAS)

PN — EN ISG 11669: 1999%%*

Stezenie selenu

metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej
z generowaniem wodorkéw (HGAAS)
PN-I1SO 9965:2001

Stezenie antymonu

metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej
z generowaniem wodorkow (HGAAS)
PBL-23 ,wydanie 1 z dnia 09.01.2008r

Stezenie rigci

metoda absorpeyjnej spektrometrii atomowej z
generowaniem zimnych par (CVAAS)

PN-EN 1483:2007 pkt.4***

pe/l

200

< 50%

50

< 10*

50

< 10*

200

28 £ 8#¥

20

< 10*

< 5%

< |*

10

< 1§

< 1%

< 1*

<0,3%

Stezenie sodu
metoda emisyjne]j spektrometrii ptomieniowej ( FEAS)
PN-ISO 9964-3:1994

Stezenie miedzi
metoda ptomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej
( FAAS) PN-ISO 8288:2002

mg/l

200

39,4 £ 7,0%%

2,0

<0,02%

* granica oznaczalnosei

** niepewnos¢ rozszerzona przy prawdopodabienstwie rozszerzenia ok. 95% i wspofczynniku rozszerzenia k=2, nie
uwzglednia skladowej niepewnosci zwigzanej z etapem pobierania probek

®#*norma wycofana

Analizowata: mgr inz. G. Jaslikowska
Data analizy: 11 — 28.04.2017r.
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Kod probki: 272/176/NW/17

Miejsce poboru probki: Ksiezpol, ul. KoScielna 49A — kran lazienka

Kod probki: 273/176/NW/17

lazienka

Miejsce poboru prébki: Ksiezpol, ul. Bilgorajska 12, Urzad Gminy — kran

WYNIKI BADAN FIZYKO-CHEMICZNYCH

WYNIK BADANIA

RODZAJ OZNACZENIA JEDNOST. | WARTOSC KODY PROBEK
METODA BADAWCZA MIARY DOPUSZCZ.
norma / procedura badawcza 272/176/NW/AT | 273/176/NW/17
Metno$é metoda nefelometryczna NTU 1 0,33 + 0,04%% 0,20 £ 0,02%*
PN-EN ISO 7027-1:2016
pH metoda potencjometryczna - 6,5-95 7.4+£0,1%% 74 =+0,1%*
PN-90/C-04540/01%***
Przewodnos$¢ elektryczna wlasciwa uS/em 2500 501 £ 30%#* 502 £ 30%*
metoda konduktometryczna PN-EN 27888: 1999 w 25°C
SteZenie jonu amonowego mg/ I NH," 0,50 <0,032% <0,032*%
metoda spektrofotometryczna PN —ISO 7150-1: 2002
Barwa metoda wizualna mg/l Pt nie okre$lono 5 3
PN — EN [SO 7887: 2012 rozdz. 7
Zapach metoda organoleptyczna - akceptowalny akcept ™™ akeept™
PBL-21 wydanie | z dnia 18.02 2008
Smak metoda organoleptyczna - akceptowalny akcept ™V akeept™™
PBL-21 wydanie 1 z dnia 18.02 2008
SteZenie jonu azotynowego mg/ 0,50 <0,010% " —
metoda spekirofotometryczna PN-EN 26777:1999 0, [Q***
Stezenie jonu azotanowego metoda mg/1 50 7,78 £ 0,78** ) -
spektrofotometryczna PN-—82 /C— 0 4576/08****
z obliczen: suma [ azotyny 1" /3 + [ azotany ]”/ 50 < 0,156 —

Stezenie fluorkéw metoda potencjometryczna mg/1 1,5 <0,10% —
PN-78/C-04588/03
Stezenie chlorkéw metoda miareczkowa meg/l 250 < 5,00% —
PN-ISO 9297: 1994
Sumaryczna zawarto$¢ wapnia i magnezu (twardos¢) mg/1 60 - 500 190 + 11%# —_
metoda miareczkowa PN-ISO 6059: 1999 CaCO;
Stezenie siarczanéw metoda turbidymetryczna mg/l O, 250 2,45+ 0,46%% -
PN—79/C—04566.10%*%*
Indeks nadmanganianowy (utlenialno$é¢ z KMnQy,) mg/l 3 < 1,00% —
metoda miareczkowa PN-EN IS0 8467: 2001
Stezenie boru  metoda spektrofotometryczna mg/l 1,0 < 0,200+ —
PBL-28 , wydanie 2 z dnia 20.02.2012
Stezenie cyjankéwmetoda spektrofotometryczna ug/l 50 o PR —
PBL -5, wydanie | zdnia 10.11.2011

™A _ wynik badania nieakredytowanego

* granica oznaczalnosci

** niepewnosé rozszerzona przy prawdopodobiefstwie rozszerzenia ok. 95% i wspolezynniku rozszerzenia k=2,

nie uwzglednia skladowe]j niepewnosci zwigzanej z etapem pobierania probek

#*#* dla wody wprowadzanej do sieci

*EXX norma wycofana

Data analizy: 05— 06.04.2017r.

Analizowata: mgr inz. M. Nogas, mgr inz. R. Serafin N/

mgr &} ] M':—Nu Nogas
Auteryzowala

Starszy Asyslent
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Kod probki: 272/176/NW/17

Miejsce poboru prébki: Ksi¢zpol, ul. KoScielna 49A — kran lazienka

Kod probki: 273/176/NW/17 .
lazienka

Miejsce poboru préobki: Ksiezpol, ul. Bilgorajska 12, Urzad Gminy — kran

WYNIKI BADAN MIKROBIOLOGICZNYCH

WYNIK BADANIA
RODZAJ OZNACZENIA £z g
METODA BADAWCZA WARTOSC KODY PROBEK
norma / procedura badaweza DOPUSZCZ. 272/176/NW/17 273/176/NW/17
Obecnosé i liczba bakterii grupy coli w jtk / 100 ml wody
metoda filtracji membranowej 0w 100 ml 0 0
PN-EN ISO 9308-1:2014 -12
Obecnosé i liczba Escherichia eoli w jtk / 100 ml wody
metoda filtracji membranowe;j 0w 100 ml 0 0
PN-EN ISO 9308-1:2014 -12
Obecnosé i liczba enterokokéw kalowych w jtk /100 ml
wody metoda filtracji membranowej 0w 100 ml 0 S
PN-EN ISO 7899-2:2004
Liczba mikroorganizméw na agarze odzywczym iy
w 22 + 2 °C po 68+4 h w jtk/1 ml wody . . 2 -
metoda posiewu wgiebnego mepraWI_d}owych *1;6]
PN-EN ISO 6222:2004 Zman
Obecnost i liczba Clostridium perfringens (lgcznie ze
sporami) w jtk / 100 ml wody —
metoda filtracji membranowej 0 w 100 ml 0
Rozp. M.Z. z dnia 13 listopada 2015r.
(Dz. U. z 201 5r. poz. 1989)

* niepewnos¢ rozszerzona przy prawdopodobienstwie rozszerzenia ok. 95 % i wspdlezynniku rozszerzenia k=2,
nie uwzglednia skladowej niepewnosci zwigzansj z etapem pobierania probek.

Data analizy: 05 — 08.04.2017r.
Analizowala: mgr M. Janczyk
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Podstawa prawna:
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r, w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi ( Dz. U.z 2015r. poz. 1989 )
Sprawozdanie sporzadzila: inz. M. Kostrubiec

Data sporzagdzenia sprawozdania: 04.05.2017r
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mgr Matgorzata D-iubiriska

Otrzymujg:
I.  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bilgoraju — 2 egz.
2. ala




