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Nazwa klienta: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bitgoraju,
Oddziat Nadzoru Sanitarnego
Adres: 23-400 Bitgoraj ul. Gen. H. Dabrowskiego 15 -

Prébki pobrano przez przedstawicieli PPIS w Bilgoraju zgodnie z Planem poboru probek
na rok 2017 wg norm: PN-EN ISO 19458: 2007, PN-EN ISO 5667 — 1: 2008

Cel poboru/badania probek: -w ramach monitoringu przegladowego w celu uzyskania informacji do
okreslenia czy wartosci ustanowione w rozp. MZ z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi sg przestrzegane przez Zaktad Gospodarki Komunalnej,

ul. Przemystowa 10, 23-415 Ksiezpol

- w ramach monitoringl kontrolnego w celu uzyskania informacji o jako$ci sanitarnej wody

z wodociagu zbiorowego zaopatrzenia Markowicze

Nr protokétu pobrania probki: 0602/29/17
Data, godzina pobrania prébki: 05.04.2017 r. godz. 8*-8*
Rodzaj urzadzenia wodnego: wodociag zbiorowego zaopatrzenia Markowicze

Zaktad Gospodarki Komunalnej w Ksiezpolu,

Wiinboiciel, adres: ul. Przemyslowa 10, 23-415 Ksig¢zpol

Warunki transportu probki: lodéwka samochodowa
Temperatura transportu probki temperatura 3,9°C

Stan probki: prawidlowy
E:&jfiﬁ?iprzyj@da probki do | o5 042017 r. godz. 13®
Uwagi

e  Niniejsze Sprawozdanie z badan zawiera wyniki badan objele zakresem ll\mcl\ tacji oraz wyniki badun
nieakredytowanych. Wyniki spoza zakresu akredytacji zostaly oznaczone *
Wyniki dotycza wyltacznie badanych probek
Sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody Laboralorium nie powinno byé powielane inaczej jak tylko
w catosci
e Klientowi przystuguje prawo ztozenia reklamacji w ciagu 14 dni od daty otrzymania Sprawozdania z badaf.
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do spozycia przez ludzi

NR L. 8006. 175. 2017 egz. / ilos¢ egz. 213

Kod probki: 270/175/NW/17 Miejsce poboru probki: Markowicze, dom nr 3.-kran kuchnia

Kod proébki: 271/175/NW/17 | Miejsce poboru prébki: Majdan Stary 21, Szkola Podst. -kran kuchnia

WYNIKI BADAN FIZYKOQ-CHEMICZNYCH

RODZAJ OZNACZENIA

METODA BADAWCZA JEDNOSTK | WARTOSC WYNIK BADANIA

norma / procedura badawcza A MIARY DOPUSZCZ. 270/175/NW/17 | 271/175/NW/17
Metno§¢ metoda nefelometryczna NTU | 031£0,03%* | 0,11+0,01%*
PN —EN ISO 7027-1: 2016
pH metoda potencjometryczna - 6,5-9,5 o5, 1% 7.4 +£0,]1**
PN-90/C-04540/Q] ****
Przewodnosé elektryczna wlasciwa uS/em 2500 526 & 32%%* 526 £32%*
metoda konduktometryczna PN-EN 27888: 1999 w 25°C
Stezenie jonu amonowego mg/ | 0,50 <0,032% <0,032*%
metoda spektrofotometryczna PN —[SO 7150-1: 2002
Barwa metoda wizualna mg/l Pt nie okreslono 5 5
PN — EN ISO 7887: 2012 rozdz. 7
Zapach metoda organoleptyczna - alcceptowalny akcept ™V akcept ™V
PBL-21 wydanie 1 z dnia 18.02 2008r.
Smak metoda organoleptyczna - akceptowalny akcept ™ akcept ™
PBL-21 wydanie | z dnia 18.02 2008r.
SteZenie jonu azotynowego mg/l 0,50 1) _
metoda spektrofotometryczna PN-EN 26777:1999 0,10%#* <0,010
SteZenie jonu azotanowego
metoda spektrofotometryczna mg/l 50 8.55 + 0.86%*> -
PN—82 /C— 0 4576/08 ***+*
z obliczen: suma [ azotyny 1" /3 + [ azotany ]”/ 50 <1 0,171 —
Stezenie fluorkéw metoda potencjometryczna mg/l 1,5 0.13 & 0.02%* —
PN-78/C-04588/03 *+#* ’ ’
Stezenie chlorkow metoda miareczkowa mg/l 250 < 5,00% -
PN-ISO 9297: 1994
Sumaryczna zawarto$¢ wapnia i magnezu (twardosé) mg/l 60 - 500 143 + 9% =
metoda miareczkowa PN-ISO 6059: 1999 CaCQO,
Stezenie siarczanow metoda turbidymetryczna mg/l O, 250 1,94 + 0,36%* .
PN—79/C-04566.10%**# i
Indeks nadmanganianowy (utlenialnos¢ z KMnQy) mg/l 5 < 1,00% —
metoda miareczkowa PN-EN ISO 8467: 2001
Stezenie boru  metoda spektrofotometryczna mg/l 1,0 < 0.200%MNN —
PBL-28 , wydanie 2 z dnia 20.02.2012r. ?
Stezenie cyjankéw  metoda spektrofotometryczna ngll 50 < 9#NA) -
PBL —5, wydanie 1 zdnia 10.11.2011r.

NA) _ wynik badania nieakredytowanego

* granica oznaczalnosci

** niepewnosc rozszerzona przy prawdopodobienstwie rozszerzenia ok. 95 % i wspolczynniku rozszerzenia

k=2,nie uwzglednia sktadowej niepewnosci zwigzane] z etapem pobierania probek

##% dla wody wprowadzanej do sieci,

Data analizy: 05-06.04.2017 r.

*E*E norma wycofana

Analizowala: mgr inz. M. Nogas, mgr inz. K. Jarosz, mgr inz. R. Serafin

i |
mgr ”Q WLH.: Nox.
autoryzowata -

Starszy Asysien
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Kod probki: 270/175/NW/17 | Miejsce poboru probki: Markowicze, dom nr 3.-kran kuchnia

WYNIKI BADAN Z PRACOWNI ANALIZ INSTRUMENTALNYCH

RODZAJ OZNACZENIA JEDNOSTKA WARTOSC WYNIK
METODA BADAWCZA MIARY DOPUSZCZALNA BADANIA
norma / procedura badawcza
Stezenie zelaza _ . o
metoda ptomieniowej absorpeyjnej 200 < 50%*
Sidon] spektrometrii atomowej ( FAAS)
eEERIe PBL — 6 wydanie 2 z dnia 10.03.2006
manganu wydanie £ Z dnl 50 < 10*
Stezenie chromu
metoda ptomieniowej absorpeyjnej spektrometrii atomowej 50 <10%
( FAAS)  PN-EN 1233:2000
Stezenie glinu 200 25 4+ Tk
L metoda absorpcyjnej spektrometrii
Stezenie niklu atomowej z atomizacja 20 <10*
elektrotermiczng (ETAAS)
Stezenie olowiu PN-EN ISO 15586: 2005 10 < 5%
Stezenie kadmu #
¢ ue/l 5 <]

Stezenie arsenu metoda absorpcyjnej spektrometrii
atomowej z generowaniem wodorkéw (HGAAS) 10 < 1¥
PN — EN ISO 11969: 1999%+*

Stezenie selenu
metoda absorpeyjnej spektrometrii atomowej 10 < 1%
z generowaniem wodorkéw (HGAAS)
PN-ISO 9965:2001

Stezenie antymonu
metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej 5 < 1%
z generowaniem wodorkéw (HGAAS)
PBL—23 ,wydanie 1 z dnia 09.01.2008r

Stezenie rteci
metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej 1 <0,3*
z generowaniem zimnych par (CVAAS)
PN-EN 1483:2007 pkt.4 ***

Stezenie sodu s
metoda emisyjnej spektrometrii ptomieniowej ( FEAS) 200 7L,1£12,7
PN-ISO 9964-3:1994

Stezenie miedzi N o
metoda plomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej 2,0 <0,02*
( FAAS) PN-ISO 8288:2002

* granica oznaczalnosci
** niepewno$¢ rozszerzona przy prawdopodobiefistwie rozszerzenia ok. 95 % i wspotczynniku rozszerzenia k=2,
nie uwzglednia skladowej niepewnosci zwigzanej z etapem pobierania probek,

**% norma wycofana
Analizowata: mgr inz. G. Jaslikowska

Data analizy: 11-28.04.2017 r. g int. Gresipa Josiksousi
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Kod prébki: 270/175/NW/17 Miejsce poboru prébki: Markowicze, dom nr 3 - kran kuchnia

Kod probki: 271/175/NW/17 | Miejsce poboru probki: Majdan Stary 21, Szkola Podst. - kran kuchnia

WYNIKI BADAN MIKROBIOLOGICZNYCH

RODZAJ OZNACZENIA
METODA BADAWCZA
norma / procedura badawcza

WARTOSC
DOPUSZCZALNA

WYNIK BADANIA

KODY PROBEK

270/175/NW/17

271/175/NW/17

Obecnosé i liczba bakterii grupy coli w jtk / 100 m1 wody
metoda filtracji membranowe;j
PN-EN ISO 9308-1:2014 -12

0w 100 ml

0

0

Obecnosé i liczba Escherichia coli w jtk / 100 m] wody
metoda filtracji membranowej
PN-EN ISO 9308-1:2014 -12

0w 100 ml

Obecno$é i liczba enterokokéw kalowyeh w jtk / 100 ml
wody  metoda filtracji membranowej
PN-EN ISO 7899-2:2004

0w 100 ml

Liczba mlkroorgamzmow na agarze odzywczym
w 22 =2 °C po 684 h w jtk/1 ml wody

metoda posiewu wglebnego

PN-EN ISO 6222:2004

bez
nieprawidtowych
Zmian

*[16]

Obeenosé i liczba Clostridium perfringens
(lacznie ze sporami) w jtk / 100 ml wody
metoda filtracji membranowej

Rozp. M.Z. z dnia 13 listopada 201 35r.

(Dz. U. z 2015r1. poz. 1989)

0w 100 ml

Data analizy: 05-08.04.2017 r.
Analizowata: mgr M. Janczyk

Podstawa prawna:

,,,,,

”), H;J{J iﬂé/_gé
STAR

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi ( Dz. U. z 2015r., poz. 1989)

Sprawozdanie sporzadzila: A. Zielinska

Data sporzadzenia sprawozdania: 04.05.2017 r.

Otrzymujg:

1. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bitgoraju - 2 egz.

2. ala.

zowal
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